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Decyzja
zbiorcza roczna ocena jakosci wody na plywalni

Na podstawie:
e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.),
° artl,art.4 ust.] pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
® §4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
Jakim powinna odpowiadaé woda na phrwalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), dalej
Jjako rozporzadzenie
oraz na podstawie analizy:
° parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w §3 ust. | rozporzadzenia,
® wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzgdzajgcego ptywalnia, zgodnie
z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie
Gorniczej harmonogramem kontroli wewnetrznej,
e zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzgdzajacego ptywalnia oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
e wynikéw badant wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dgbrowie Gérniczej

STWIERDZA

ze w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. eksploatacja ptywalni w Zespole Szkét nr 4
im. Krélowej Jadwigi w Dabrowie Gémiczej przy ulicy Leknice 35 byta prowadzona przez
zarzadzajacego w sposdb zapewniajgey bezpieczenstwo zdrowotne korzystajacych z obiektu.

UZASADNIENIE

Ptywalnia zlokalizowana w Zespole Szkot nr 4 im. Krélowej Jadwigi w Dabrowie
Gorniczej przy ulicy bLeknice 35 posiada jedng niecke basenowa wraz z cyrkulacjg
doprowadzajaeg wodg do niej. Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z miejskiej sieci
wodociggowej, ktéra jest pod statym nadzorem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Dgbrowie Gérnicze;.

Zarzgdzajacy plywalnig realizowal badania jakosci wody, zgodnie z harmonogramem
wewngtrznej kontroli jakosci wody, zatwierdzonym przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarncgo w Dabrowic Gorniczej.

Ptywalnia w ocenianym okresie (od miesigca wrzesnia) zostata wylaczona z uzytkowania
ze wzgledu na rozpoczgta termomodernizacje. W omawianym okresic zostaty pobrane probki do
badan przez upowaznionych przedstawicieli Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dgbrowie Gorniczej.



Zakres i czgstotliwo$¢ wykonanych badan wody przez zarzadzajacego w ramach kontroli
wewngtrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej kontroli urzgdowej byty zgodne z zatgcznikiem nr 3 do
rozporzadzenia i obejmowal: metno$é, stgzenie jonoéw wodoru, azotany, utlenialnos¢é, Y THM,
chloroform, chlor wolny, chlor zwigzany, potencjat redox, liczbg bakterii Escherichia coli, liczbg
bakterii Pseudomonas aeruginosa, ogdlna liczbe mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h, liczbg
bakterii Legionella sp.

Probki do badan jakosci wody na ptywalni wykonywane przez zarzgdzajacego w ramach
kontroli wewngtrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej kontroli urzgdowej pobierano z niecki basenowej
oraz z natryskow (w zakresie bakterii Legionella sp.).

Przeprowadzona analiza wynikow badan jakosci wody na ptywalni wykazata, iz jakosé
wody odpowiada obowigzujgcym przepisom. Ponadto jako$¢ cieptej wody uzytkowej
w natryskach, w zakresie obecnoéci bakterii Legionella sp., odpowiadata wymaganiom zatacznika
nr 1 do rozporzadzenia.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczacej jakosci wody w ocenianym okresie,
stwierdza sig, ze zapewniono bezpicczenstwo korzystania z obicktu.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakoéci wody na piywalni zlokalizowanej
w Zespole Szkot nr 4 im. Krélowej Jadwigi w Dgbrowie Gorniczej przy ulicy Leknice 35,
wykazata, ze zarzadca obiektu zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia, prowadzit nadzér nad
jako$cia wody na ptywalni, w celu zapewnienia uzytkownikom wody przydatnej do kgpieli.

Majac powyzszc na uwadze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dabrowie
Gorniczej wydat niniejszg decyzje.

Pouczenie:
1. Od decyzji stuzy stronie odwolanic do Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego lnspektora Sanitamego
za poérednictwem  Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmnego w Dgbrowic Gorniczej
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
2. Stronie stuzy prawo do zrzeczenia si¢ odwolania wskazanego w punkcie 1. powyzej. Z dniem
dorgcsenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzecseniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.,
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Otrzymuja:
1. Gmina Dybrowa Goricsa
Zespot Szkdl nr 4 im. Krolowej Jadwigi
41-303 Dybrowa Gornicza, ul. Leknice 35 (ePUAP)
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